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Paikka: P14 Manibacka utgaende vatten

NAYTTEET
Lab.nro Naytteen kuvaus
4262 P14 Manibacka utgaende vatten

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Méaaritys Yksikkd 4262 Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h) MPN/100 ml 0 <1 (V)
*Koliformiset bakteerit (37°C) MPN/100 ml 0 <1(T)
*Peséakkeiden lkm (22°C, 68h) pmy/ml 7

*Mangaani, Mn po/l <5 «50 (T)
*Rauta, Fe po/l 540 «200 (T)
*pH (mittaus huoneenlammadsséa) 7,3 «9,5,»6,5 (V)
Veden lampdtila °C 12,0

Hiilidioksidi, CO2 mg/l 16

*Alkaliteetti mmol/| 1,6

*Kokonaiskovuus mmol/| <0,05

*Kokonaiskovuus °dH <0,3

Merkintojen selityksia: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,

» = suurempi tai yhtasuuri kuin.
Ohjearvo = STM:n asetus 1352/2015
*=akkreditoitu menetelmd; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Maarityksen edessa 1), 2), 3), 7) ja/tai 8) = alihankinta

LAUSUNTO
Veden rautapitoisuus ylittdé laatusuositusten mukaisen enimmaispitoisuuden 200 g Fe/l.

Muut tutkitut ominaisuudet tayttavat Sosiaali- ja terveysministerion asetuksen 1352/2015
laatuvaatimukset ja -suositukset talousvedelle.
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Mira Peltola
Vastaava laborantti, FM

Téssé testausselosteessa esitetyt testaustulokset péatevat ainoastaan testatuille naytteille.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelm&-, mittausepavarmuus- ja maarityspaivatiedot liitteend/toimitetaan pyydettédessa.
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MENETELMATIEDOT

Méaaritys

Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

*E.coli (37°C, 18h)
*Koliformiset bakteerit (37°C)
*Peséakkeiden lkm (22°C, 68h)
*Mangaani, Mn

*Rauta, Fe

*pH (mittaus huoneenlammassa)
Veden lampdétila

Hiilidioksidi, CO2

*Alkaliteetti

*Kokonaiskovuus

SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)
SFS 3033:1976 (TL64)

SFS 3028:1976 (TL64)
SFS 3021:1979 (TL64)

(TL920)

Sis.menetelmd MENE12 (TL64)

SFS-EN ISO 9963-1, standardin kansallinen liite (TL64)

SFS 3003: 1987 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL64 LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)

TL920 Tilaaja

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maaritys Nayte Tuloksen epavarmuus Maéarityspvm.
*E.coli (37°C, 18h) 2023/4262  Madritysrajan alitus 27.6.2023
*Koliformiset bakteerit (37°C) 2023/4262  Madaritysrajan alitus 27.6.2023
*Peséakkeiden lkm (22°C, 68h) 2023/4262 27.6.2023
*Mangaani, Mn 2023/4262  Maaritysrajan alitus 27.6.2023
*Rauta, Fe 2023/4262 +10% 28.6.2023
*pH (mittaus huoneenlammadssa) 2023/4262  +0,2 yks. 28.6.2023
Hiilidioksidi, CO2 2023/4262  +5% 28.6.2023
*Alkaliteetti 2023/4262  +10% 28.6.2023
*Kokonaiskovuus 2023/4262  Madaritysrajan alitus 29.6.2023

Téssé testausselosteessa esitetyt testaustulokset péatevat ainoastaan testatuille naytteille.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelm&-, mittausepavarmuus- ja maarityspaivatiedot liitteend/toimitetaan pyydettédessa.



